
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ, И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ ССЫЛОК НА НОРМАТИВНЫЕ 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ. 
 
Технологическое присоединение осуществляется согласно порядку, 

определенному «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 (далее - Правила). 

 
Действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые 

вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, 
при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств 
изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды 
производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной 
мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких 
энергопринимающих устройств.   

 
Правилами установлена следующая процедура технологического 

присоединения: 
1)  Подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - 

заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое 
присоединение, увеличить  объем максимальной мощности, а также изменить 
категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды 
производственной деятельности,  без  пересмотра  (увеличения) величины 
максимальной мощности, но с изменением схемы внешнего электроснабжения 
энергопринимающих устройств заявителя. 

Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую 
организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на 
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Если на расстоянии менее 
300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого 
хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в 
любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих 
намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств по индивидуальному проекту. 

Под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное 



расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения 
присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс 
напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в 
соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной 
в установленном порядке, в сроки, предусмотренные Правилами, исчисляемые со 
дня подачи заявки в сетевую организацию. 

2) Заключение договора.  
Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный 
и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические 
условия как неотъемлемое приложение к договору. 

Договор должен содержать следующие существенные условия: 
а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется 

в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и 
обязательства сторон по их выполнению; 

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению; 
в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных 

договором и Правилами технологического присоединения сроков исполнения 
своих обязательств; 

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности сторон; 

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
электроэнергетики; 

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое 
присоединение; 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного 
заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. 

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом 
договора заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного 
сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой 
организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с 
предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о 
приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения. 
Срок приведения Договора в соответствие с Правилами технологического 
присоединения – 5 рабочих дней со дня получения такого требования. 

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую 
организацию заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо 
мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня 
получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и 
технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. 

3) Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому 
присоединению , предусмотренных договором; 



Мероприятия по технологическому присоединению включают  в себя: 
а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их 

согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий 
электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми 
организациями; 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного 
участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной 
документации не является обязательной; 

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, 
включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 
энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 
режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. По окончанию 
осуществления мероприятия по технологическому присоединению  Стороны 
составляют Акт о выполнении заявителем технических условий или Акта осмотра 
(обследования) объектов заявителя; 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических 
условий (с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении 
заявителем технических условий, согласованного с соответствующим субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия в 
соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с таким 
субъектом оперативно-диспетчерского управления), за исключением заявителей, 
указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения; 

 
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 

который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим 
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от 
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не 
требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в 
инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых 
организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за 



исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 

 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) 
для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 
отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном 
технологическом присоединении; 

 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт 
включительно; 

 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет свыше 670 кВт; 

в иных случаях: 
 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) 

- при временном технологическом присоединении заявителей, 
энергопринимающие устройства которых являются передвижными и 
имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если 
расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до 
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения 
составляет не более 300 метров; 

 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34  Правил, 
если технологическое присоединение осуществляется к электрическим 
сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ 
включительно, и если расстояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, 
на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности; 

 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие 
сроки не предусмотрены инвестиционной программой 
соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; 

 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но 
не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой 
соответствующей сетевой организации или соглашением сторон. 



4)  Получение разрешения органа федерального государственного 
энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов 
заявителя.   

В случае технологического присоединения объектов, максимальная мощность 
которых составляет   свыше 150кВт и менее 670кВт, технологическое 
присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения)к электрическим сетям классом напряжения 
до 20кВ включительно лиц , мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет до 150кВт по  второй или третьей категории надежности 
электроснабжения, в целях временного технологического присоединения, до 
15кВт,  для бытовых нужд, а также в отношении объектов электросетевого 
хозяйствасетевых организаций классом напряжения до 20кв включительно, 
построенных (реконструированных)м врамках исполнения технических условий в 
целях осуществлеия технологического присоединения заявителя, полусчение 
разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на 
допуск в эксплуатацию объектов заявителя не требуется. 

5) Осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям  и фактического приема 
(подачи) напряжения. 

Под фактическим присоединением принимается комплекс технических и 
организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 
(контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую 
была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) 
напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного 
аппарата в положении «отключено»). Фактический прием  (подача) напряжения и 
мощности осуществляентся путем включения коммутационного аппарата в 
положении «включено»). 

6) Составление акта об осуществлении технологического присоединения, 
акта согласоания технологической и )или) аварийной брони. 

, 

. 


